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Organigramme
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Les règles d’or de la sécurité
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Bonnes pratiques managériales
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Suivi des consommations
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Consommation Gaz

Mois 2024 Cible Ecart

Janvier 89 463 51 667 73%

Février 83 077 51 667 61%

Mars 81 083 51 667 57%

Avril 75 943 51 667 47%

Mai 59 329 51 667 15%

Juin 47 971 51 667 -7%

Juillet 64 875 51 667 26%

Août 41 047 51 667 -21%

Septembre 40 798 51 667 -21%

Octobre 69 707 51 667 35%

Novembre 76 688 51 667 48%

Décembre 101 366 51 667 96%

TOTAL 831 348 620 006 34%





10

- Cible annuelle : 620 006 kWh PCS
- Consommation réelle annuelle :  831 347 kWh PCS

Fort impact de la rigueur climatique due aux problèmes d’étanchéité de la toiture 
escamotable.

Consommation Gaz
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Consommation Eau

Consommation estimée de Août à décembre 20204 avec le compteur ECS et remplissage bassin

Mois 2024 Cible Delta

Janvier 280 336 -17%

Février 283 336 -16%

Mars 329 336 -2%

Avril 285 336 -15%

Mai 209 336 -38%

Juin 201 336 -40%

Juillet 316 336 -6%

Août 603 336 80%

Septembre 252 336 -25%

Octobre 1 062 336 216%

Novembre 230 336 -31%

Décembre 374 336 11%

TOTAL 4 424 4 028 10%
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-Cible annuelle : 4028 m3
-Consommation réelle annuelle :  4424 m3 (2023 :7881 m3)

Compteur général HS depuis août 2024. Le remplacement a été effectué le 06 mars 
2025. La consommation est estimée en additionnant les compteurs bassin et ECS.

Consommation Eau
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Fréquentation 
annuelle

Total consommation eau 
annuelle (en litre) Eau (litres par baigneur)

2022 6659 1 364 205
2023 26412 7 881 298

Réel 2024 31375 4 365 000 139
Cible 33189 4 028 000 120

Ratio Eau / Fréquentation

Nette amélioration de la consommation par baigneur sur 2024.
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Consommation électrique 

Mois 2024 Cible Delta

Janvier 26 285 30 739 -14%

Février 29 052 30 739 -5%

Mars 29 016 30 739 -6%

Avril 29 682 30 739 -3%

Mai 27 687 30 739 -10%

Juin 27 461 30 739 -11%

Juillet 29 221 30 739 -5%

Août 28 798 30 739 -6%

Septembre 26 536 30 739 -14%

Octobre 28 649 30 739 -7%

Novembre 27 483 30 739 -11%

Décembre 31 112 30 739 1%

TOTAL 340 982 368 865 -8%
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Ratio cible / réel consommation électrique

-Cible annuelle : 368865 kWh
-Consommation réelle annuelle :  340982 kWh

Consommation stable depuis le début du contrat.
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Contrôles  Réglementaires

Réalisé :

- Disconnecteurs
- Incendie (extincteurs , désenfumage , RIA , SSI, BAES) (Desautel)
- Analyses de combustions
- Ramonage
- Rapport Électrique (Apave)

A réaliser:

- Analyses légionelles
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Taux de BI préventif
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Taux de BI curatif
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Taux de BI curatif

Après analyse, il s’avère que les causes de dépannages sont variées. On ne constate pas de panne 
récurrente.
La liste des bons de dépannages est jointe en annexe (Annexe 1 : Liste BI curatifs).
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Taux de BI 

Temps 
total 
réalisé

454:17:00

Curatif 50:33:00

Travaux 
P3

46:07:00

Préventif 357:37:00
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Plan de maintenance
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Plan de maintenance
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Plan de maintenance
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Dépenses P3
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P3
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Faits marquants
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Faits marquants

- Pas d'arrêt technique sur l'année 2024 

- Compteur Eau general HS depuis Août 

- Déformation du bâtiment , constate plusieurs fissures
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Axes d’amélioration
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Axes d’amélioration

- Passage en chlore gazeux, étude en cours. Amélioration de 
consommation de produit, moins de manutention, plus de déchets à 
gérer. 
Investissement estimé : (à consolider) 10k€ amortissable sur un an.
Local déjà existant et adapté





L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !

idex.fr
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Merci !




